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Anschluss

Ansicht Rippenrohr Abmessungen mm grohatherm Flächenheiztechnik GmbH

Tel.: +49 (0)2041/989637  /  Fax: +49 (0)2041/790503

WW-Rippenrohre Systemskizze

S
Em

Em= Enlüftungsmuffe optional

Bei drei Konsolen wird eine Rippenunterbrechnung
von ca. 60 mm in der Rohrmitte vorgesehen.

Anschluss nach
KundenwunschRT= Rippenabstand

40 Rippen/m -  25 mm
60 Rippen/m -16,6 mm
80 Rippen/m -12,5 mm
90 Rippen/m -11,0 mm

Em z.B. 1/2"

BL = Baulänge ( bis max. 6000 mm )
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1000  0006 - mm

76,1 mm

ca 146,1.   mm

2,0 mm

Anschweißenden 

Systembeispiel
Rippenrohrheizkörper

ca  mm10. 

ca 35.  x 0,60 mmhr x b

Abmessungen unten sind nur Beispiele 

~80  mm 

Unterbrechnug 


